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— ... .. TEPLA UZITKOVA VODA
REALIZACNI FIRMY JSOU POVINY BEHEM MONTAZE KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE STAVBOU
A OSTATNIMI PROFESEM, SEZNAMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VEAS UPOZORNIT A-L OZNACENI STOUPACEK
NA MOZNE NEDOSTATKY A ZJEVNE ZAVADY
NA ODBOCKACH V INSTALACNICH SACHTACH BUDOU UZAVERY
SPOTREBA VODY BUDE V PROSTORECH PRO UBYTOVANI MERENA V SACHTACH PODRUZNYMI VODOMERY S DALKOVOU KOMUNIKACI
VODOVODNI POTRUBI JE PLASTOVE, JE IZOLOVANE A TO VCETNE KOLEN A TVAROVEK :
STUDENA 5mm, TUV a CIRKULACE 20mm JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Palackého 106/11 tel : 602 414 723, 389 822 633

POTRUBI JE VEDENO V PODLAZE. 1CO : 26112779, DIC : CZ 26112779 379 01, Trebont E-mail : kregl@tbn.cz

Investor Slatinné 14zn& T¥ebori s.r.o. Lazeiiska 1001, 379 13 Tieboii I1 www.atelier-kregl.cz
Akce : STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G — LDA | whotoveno : | razitko autorizace :

S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT
Misto stavby : parcela €. 1977/3, 1977/8; k.. Tieboii [770230]

objekt: D.1.2.1 ZDRAVOTN[ INSTALACE
obsah : VYODOVOD - 1.NP
Zodpoveédny projektant: Projektant : Vypracoval :

Ing. Josef Kr egl Ing. Roman Pecin Ing. Roman Pecin

Autorizovany inZeng§r pro pozemni stavby

tislo zakdzky : stupert PD : datum : méFitko : &islo vykresu :
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