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VNEJS! JEDNOTKY UMISTENY NA STRESE celkem

OKENNI KONTAKT

A-H

9ks

KONDENZAT JE CERPAN DO PRIPRAVENYCH PRACKOVYCH SIFONU

POTRUBI CHLADOVODU JE MEDENE, PREDIZOLOVANE A JE VEDENO V SACHTACH A PODHLEDECH
V PROSTORECH PRO UBYTOVANI BUDOU JEDNOTKY SPOUSTENY ZA POPLATEK. OVLADANI JEDNOTEK RESI PROJEKT MaR.

NA MOZNE NEDOSTATKY A ZJEVNE ZAVADY

REALIZACNI FIRMY JSOU POVINY BEHEM MONTAZE KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE STAVBOU
A OSTATNIMI PROFESEM, SEZNAMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VCAS UPQZORNIT

VNITRNI STROPNI KLIMATIZACNI JEDNOTKA, UMISTENI JE ORIENTACNI, ZALEZI NA RASTRU PODHLEDU

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
1CO : 26112779, DIC : CZ 26112779

Palackého 106/11
379 01, Ti-ebon

tel : 602 414 723, 389 822 633

E - mail

kregl@tbn.cz

Investor :
Akce :

Misto stavby :

Slatinné lazné Tiebon s.r.o. Lazeniska 1001, 379 13 Tiebon 11

STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G - LDA
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT
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