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PRIJIMAC DALKOVYCH ODECTU (pFipojen do LAN)
MAGNETICKY OKENNI KONTAKT — SYKFY 1x2x0,5

VNITRNI JEDNOTKA CHLAZENI — JYTY 2xTmm2 / JYTY (LSOH/LSZH) 2x1mm2

VENKOVNI JEDNOTKA CHLAZENI — JYTY (LSOH/LSZH) 7x1mm2

*1
10x JYTY (LSOH/LSZH) 7x1mm2
2x JYTY (LSOH/LSZH) 14x1mm2

*2
9% JYTY (LSOH/LSZH) 2x1mm2
7x1mm2

14x1mm2

5x JYTY (LSOH/LSZH
1x JYTY (LSOH/LSZH

RXXX — SILNOPROUDY ROZVADEC — JYTY (LSOH/LSZH) 7ximm2 (R2XX A R3XX) / 14xImm2 (R320 A R319)

DO TV - VYSILAC DALKOVEHO ODECTU TOPNE VODY
DO TUV — WYSILAC DALKOVEHO ODECTU TEPLE UZITKOVE VODY
DO PV — VYSILAC DALKOVEHO ODECTU PITNE VODY (STUDENA)
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TABULKA MIiSTNOSTI - 2.NP

Cm. | Utel mistnosti

2.01 [WTAHOVA SACHTA

2.25 [WC MUZI-PISOARY

2.02 [SCHODISTOVA HALA

2.26 [SPRCHA-MUZI

2.03 [SCHODISTE

2.27 |ARCHNV

2.04 | ZADVERI 2.28a|ZASEDACI MISTNOST
2.05 |CHODBA 2:28b gggﬁéﬁswom
206 |4 o 2286101 omost
o

2.08 |[KANCELAR (IaCN) 2.20b| ATNA-KANCELAR

(jednatel)

KANCELAR (vedouct

Gseku jednatele)

WC, UMYVARNA—
“+<7C|KANCELAR (jednatel)

KANCELAR (finanéni

(rezerva)

2.10 auditor) 2.30 |SEKRETARIAT
KANCELAR KANCELAR

2.1 (PR manager) 2:31 (vedouci EO)
3 [(ANCEUR 2.32 |CHODBA

2.13 |WC, UMYVARNA-ZTP

2.33a|PREDSIN

2.14 [OKLIDOVA MISTNOST

2.33b|WC, UMYVARNA

.15 [WC ZENY-PREDSIN

2.33¢ OBYTNA

MISTNOST+KK

2.16 (WC ZENY-CHODBA

2.34a|PREDSIN

2.17 |WC ZENY-KABINA

2.34b|WC, UMYVARNA

MISTNOST

OBYTNA
2 - 2.3
2.18 [WC ZENY-KABINA 2.34¢ WISTNOST+KK
WC ZENY- . .
19 | VGIENICKA KABINA 2.35a/PREDSIN
TECHNICKA

2.35b|WC, UMYVARNA

.21 |WC MUZI-PREDSIN

OBYTNA

©IMISTNOST+KK

.22 |WC MUZI-CHODBA

2.36a|PREDSIN

.23 |WC MUZI-KABINA

2.36b|WC, UMYVARNA

.24 |WC MUZI-KABINA

2.36¢ OBYTNA

MISTNOST+KK

OCHRANA: zgkladni — izolacT, prepdzkami, kryty

p¥i poruse — ochrannym pospojovanim
— automatickym (samoginngm) odpojenim od zdroje
doplitkovd (zvyend) — proudovymi chranidi
malym nap&tim - SELV a PELV

D.1.2. TECHNOLOGICKE RESENI

D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT PROJEKTANT SPEC. KRESLIL KONTROLOVAL JOSEF CHRT, DiS.
ING. KREGL CHRT __ CHRT KVETINOVA 400/12, RUDOLFOV
C/ 1€0: 706 65 729  TEL: 775 971 960
KRAJ  JIHOCESKY U [mo TResoK FORMAT 6x A4
INVESTOR  Slatinné 1azn& Trebort s.r.o. Lazefiskd 1001, 379 13 Trebort Il | DATUM 09/2025
VLASTNIK ~ M&sto Treboti, Palackého ndm. 46, Treboii, Trebod Il, 379 01 GCEL DPS + DZS
STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G—LDA MERITKO 1:100
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT
parcela &. 1977/3, 1977/8; k.G. Trebot [770230]
PRILOHA
SLABOPROUDE ROZVODY — 2.np 0195311 KOPIE
MaR, DALKOVE ODECTY —  |Z ey




